Postepowanie A120-211-45/17/88

Uniwersytet Gdariski Gdansk, dnia 04.07.2017 roku
ul. Jana Bazynskiego 8

80 - 309 Gdansk

L.dz. A120-1025/17/SS

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

rzetargu nieograniczonego nr A120-211-45/17

Gdaiiskiego”.

SS na ,Dostawa autoklawdw dla Wydziatu Biologii Uniwersytetu

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwienl publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z p67n. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postepowania oraz zmienia tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia (STWZ).

Nr Data Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajgcego
pytania wplywu

Pytania do pierwszego autoklawu (50L)
1.Prosze o dopuszczenie do oceny autoklawow
o §rednicy komory 38cm. Kosze stosowane

w autoklawach firmy SMS, ktére Panstwo
wyspecyfikowali maja $rednice umozliwiajaca
ich umieszczenie w sterylizatorach
oferowanych przez nasza firme. Autoklaw Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
mimo mniejszej $rednicy komory umozliwia w zatgczniku 1b do SIWZ (szczegotowy
spetnienie wymogu, ktéry zostat postawiony | OPis przedmiotu zaméwienia) w poz. I.
w punkcie trzecim specyfikacji - jednoczesnej | dot. autoklawu (501) i wpoz. IL. dot.
sterylizacji co najmniej 60 zakrecanych autoklawu (1001).
butelek o pojemnosci 250ml lub co najmniej 8
butelek o pojemnos$ci 1000ml lub co najmniej
5 butelek o pojemnosci 2000ml, jesli
zamawiajacy nie wyraza zgodny na
dopuszczenie tego parametru prosze
o0 uzasadnienie.

2.Czy zamawiajacy wymaga aby autoklaw

1 19.06.2017 wyposazony byt w dwie sondy elastyczne do
monitorowania temperatury
w sterylizowanym wsadzie 7 Rozwigzanie to
pozwala na sterowanie procesem w
przypadku awarii lub uszkodzenia jednego
7 czujnikdw

3. Czy zamawiajgcy dopusci do oceny autoklaw
o wymiarach zewnetrznych 70 szer. x 77 gt.
cm? Wymiary nieznacznie odbiegajg od
wymagan zamawiajacego.

Pytania do drugiego autoklawu (100L)

1.Prosze o dopuszczenie do oceny autoklawow
o $rednicy komory 38cm,
Kosze stosowane w autoklawach firmy SMS,
ktére Panistwo wyspecyfikowali majg $rednice
umozliwiajgcg ich umieszczenie w
sterylizatorach oferowanych przez nasza
firme. Autoklaw mimo mniejszej $rednicy
komory umozliwia spelnienie wymogu, ktéry

Uniwersytet Gdanski Dzial Zamdwien Publicznych, ul. Jana Bazyniskiego 8, 80-309 Gdansk




Postepowanie A120-211-45/17/5S

zostatl postawiony w punkcie trzecim
specyfikacji - jednoczesnej sterylizacji co
najmniej 100 zakrecanych butelek
0 pojemnosci 250ml lub co najmniej 25
butelek o pojemnosci 1000ml lub co najmniej
10 butelek o pojemnosci 2000m], jesli
zamawiajgcy nie wyraza zgodny na
dopuszczenie tego parametru prosze
0 uzasadnienie.

2.Czy zamawiajgcy wymaga aby autoklaw
wyposazony byt w dwie sondy elastyczne do
monitorowania temperatury
w sterylizowanym wsadzie ? Rozwiazanie to
pozwala na sterowanie procesem w
przypadku awarii lub uszkodzenia jednego
z czujnikow.

20.06.2017

Uprzejmie prosimy o odpowiedzZ na ponizsze
pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia (S|WZ),aw
szczegblnosci Zatacznika 5 - Projekt Umowy:

1. Paragraf 6, punkt 2, podpunkt 1. czy
Zamawiajacy wyrazi zgode aby reakcja
Wykonawcy na zgtoszong Wade
(przystapienie do niezwltocznego usunigcia
Wady) nastepowato do 3 dni roboczych
(liczonych od zgtoszenia wady za
posrednictwem poczty elektronicznej lub
faxu) ?

2. Paragraf 6, Punkt 2, podpunkt 2. Czy
Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby czas naprawy
aparatury wynosit do 5 dni roboczych
(liczonych od zgtoszenia wady za
posrednictwem poczty elektronicznej lub
faxu) lub do 14 dni roboczych w przypadku
koniecznoéci sprowadzenia specjalistycznych
czesci zamiennych z zagranicy? Termin 14 dni
roboczych jest zgodnie z Wytycznymi
producenta terminem granicznym dla
czynnoséci serwisowych w okresie gwarancji,
ktére wymagaja koniecznosci sprowadzenia
specjalistycznych podzespoldw, przy czym jest
to termin maksymalny i serwis zawsze bedzie
doktadatl wszelkich staran, aby naprawi¢
urzadzenie w mozliwie najkrotszym terminie.

Ad. 1: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
§ 6 ust. 2 pkt. 1 zatgcznika 5 do SIWZ
(projekt umowy).

Ad. 2: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zmiane, zapis § 6 ust. 2 pkt. 2 projektu
umowy przewiduje inny termin, gdy
bedzie to uzasadnione specyfikg
naprawy.

21.06.2017

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o udzielenie
nam wyjasnienl w sprawie ww. postepowania

o zamoOwienie publiczne:

1.Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 1) projektu umowy.
Prosimy o wyjaénienie, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydltuzenie czasu reakcji serwisu do 2
dni roboczych?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydtuzenie
czasu reakcji z uwagi na liczenie go jako czas
przystapienia do niezwlocznego usuniecia

Ad. 1: Zamawiajacy dokonuje modyfikacji
§ 6 ust. 2 pkt. 1 zatacznika 5 do SIWZ
(projekt umowy).
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wady.

2.Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 2} projektu umowy.
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydluZenie czasu naprawy do 14 dni
roboczych?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wskazanie
czasu naprawy, ktory umozliwi
przeprowadzenie nalezytej diagnostyki
urzadzenia, dostarczenie odpowiednich czesci
oraz dokonanie prawidiowej naprawy.

3. Dotyezy § 6 ust. 6 projektu umowy.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydluzenie czasu na wymiane
wadliwego elementu lub aparatury do 30 dni?
Uzasadnienie: Prosimy o zastrzezenie terminuy,
ktéry pozwoli na dokonanie odpowiedniej
wymiany bez ryzyka narazania sic na
konieczno$¢ zaptaty kar umownych.

4, Dotyczy § 6 ust. 10 projektu wimowy.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na zmiane tredci § 6 ust. 10 projektu
umowy w ten sposob, iz termin rekojmi bedzie
sie réwnac terminowi gwarancji?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi zréwnanie
okresow rekojmi i gwarancji.

5.Dotyczy § 8 ust. 1 pkt 1) - 3] projektu umowy.
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na zmniejszenie wskazanych w § 8 ust. 1
pkt 1} - 3) projekiu umowy kar umownych do
0,2% za dzien?

Uzasadnienie: Liberalizacja postanowien dot.
kar umownych moze skioni¢ wiecej firm do
ztozenia ofert w niniejszym postepowaniu, co
moze przyczyni¢ sie do lepszych warunkéw w
zakresie oferowanych Zamawiajacemu cen
produktow.

6. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 4} projektu umowy.
Prosimy o wyjadnienie, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na wydtuzenie okresu opdZnieniaw
dostawie, uzasadniajgcego odstgpienie
Zamawiajacego od umowy do 14 dni?
Uzasadnienie: Zamawiajgcy powinien by¢
upowazniony do odstgpienia od umowy w razie
znacznego przekroczenia terminu dostawy. Przy
krotszym opodznieniu Wykonawca bedzie
zohowiazany do zaplaty kar umownych.

Ad. 2: Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiane, zapis § 6 ust. 2 pkt. 2 projektu
umowy przewiduje inny termin, gdy
bedzie to uzasadnione specyfika
naprawy.

Ad. 3: Zamawiajacy nie wyraza zgody na
Zzmiane zapisu § 6 ust. 6 projektu
umowy.

Ad. 4: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zmiane zapisu § 6 ust. 10 projektu
UMowy.

Ad. 5: Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiane zapisu § 8 ust. 1 pkt. 1] - 3)
projekiu umowy.

Ad. 6;: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 4)
projektu umowy.

1. Zakres zmian w zalaczniku nr 1b do SIWZ - szczegblowy opis przedmiotu zambwienia:
Poz. I Autoklaw laboratoryiny do stervlizacji poZzyvwek oraz opakowanych narzedzi laboratorvinvch {501).

Byto: , Autoklaw wolnostojacy, z pionows, cylindryczng komeorg sterylizacying o §rednicy powyzej 40cm.”

Obecnie jest: , Autoklaw wolnostojacy, Z pionowsg, cylindryczna komorg sterylizacyjng o $rednicy od 38 cm wzwyz,
Musi mieéci¢ w komorze kosze o §rednicy 37 cm.”

Bylo: , Autoklaw w wersji pionowej nie moze przekraczad wymiarow zewnetrznych 75 x 60cm (szeroko3¢ x glebokosé)
7 zamknieta oraz otwarta pokrywa.”
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Obecnie jest: ,Autoklaw w wersji pionowej nie moze przekracza¢ wymiaréw zewnetrznych 75 x 77cm (szerokos$¢ x
gtebokos¢) z zamknietg oraz otwartg pokrywa.”

Ponadto doedano zapis
Obecnie jest: ,Dopuszczalna jest jedna sonda do pomiaru temperatury”

Poz. Il Autoklaw laboratoryiny do sterylizacji pozywek w naczyniach szczelnie zamknietych oraz opakowanych narzedzi
laboratoryjnych (1001).

Bylo: , Autoklaw wolnostojacy, z pionows, cylindryczna komora sterylizacyjng o $rednicy powyzej 40cm.”

Obecnie jest: ,Autolklaw wolnostojacy, z pionowg, cylindryczng komora sterylizacyjna o $rednicy powyzej 38cm.

Musi mieécié¢ kosze o srednicy 37 cm.”

Ponadto dodano zapis
Obecnie jest: ,Dopuszczalna jest jedna sonda do pomiaru temperatury”

. Zakres zmian w zalaczniku nr 5 do SIWZ - projekt umowy:

§6ust. 2 pkt. 1:

Bylo: ,Maksymalny czas: 1) reakcji Wykonawcy na zgtoszong wade (przystgpienie do niezwtocznego usunigcia wady)
nastapi w ciggu 1 dnia roboczego* (liczonego od zgloszenia wady za posrednictwem poczty elektronicznej lub faxu).”
Obecnie jest: ,Maksymalny czas: 1) reakcji Wykonawcy na zgtoszona wadg (przystapienie do niezwlocznego usuniecia
wady) nastapi w ciggu 3 dni roboczych* (liczonych od zgloszenia wady za posrednictwem poczty elektronicznej lub
faxu).”

. Zakres zmian w SIWZ:

Termin sktadania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie:

Bylo: ,termin sktadania ofert do 12.07.2017r. do god=z.12:00, otwarcie ofert nastapi w dniu 12.07.2017r o godz.
12:30".

Obecnie jest: ,termin sktadania ofert do 20.07.2017r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastagpi w dniu 20.07.2017r
o godz. 12:30".

Zamawiajgcy wprowadza zmodyfikowane dokumenty pod nazwa: IWZ z dnia 04.07.2017, zaiL cznik nr 5 ro, ek

04.07.2017, ktoére zastgpu]q pierwotng wersje tych dokumentéw i sg oboquu]qce dla prawidtowo ztozonej oferty.

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej

GLOWNY SIMCJALISTA
(I“ i mmmn n i"ll {i& /’Il\,’(_h
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