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DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O D P O W I E D Z I   N A   P Y T A N I A   W Y K O N A W C Ó W   

zestaw nr 8 

Dotyczy: postępowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37” 

 

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania. 
 

Nr 
pytania 

Treść pytania Odpowiedź Zamawiającego 

1. 

Prosimy o podanie parametrów technicznych 
dotyczących zastosowania okładzin elewacji z 
paneli z siatki cięto ciągnionej takich jak:  

a. wymagana dylatacja/ brak dylatacji 

b. montaż bez widocznych punktów/widoczne 
punkty 

c. wielkość oczek 

Siatka cięto ciągniona z aluminium. Wzór oczka: 
sześciokąt. Rozmiar oczka: 200 mm. Kolor 
antracyt. 

W celu usunięcia tzw. zamków technologicznych, 
siatki powinny zostać formatowane po produkcji 
poprzez odcięcie skrajnych oczek. Ciemny pas - 
zamek jest niedopuszczalny. 

Formaty: 

- szerokość arkuszy po docięciu ok. 2000 x 1600 
mm (podkonstrukcja co ok. 1 metr) 

- montaż siatki do podkonstrukcji za pomocą 
nitowanych/przykręcanych łączników np. 

 

 

 

Mocowanie zgodne z przekrojami, rysunkami ram 
konstrukcyjnych oraz wytycznymi producenta 
paneli elewacyjnych (w części – na podkonstrukcji 
systemowej bezpośrednio do ściany, w części, na 
podkonstrukcji systemowej do ram stalowych 
wysuniętych przed elewację (budynek B)). 

Podkonstrukcję pod panele elewacyjne z siatki 
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cięto-ciągnionej należy wykonać jako systemowe, 
komplementarne rozwiązanie dostosowane do 
rozwiązań producenta okładziny elewacyjnej, 
analogicznie do rozwiązań dla paneli 
kompozytowych.  

W zakresie budynku B – panele elewacyjne z 
podkonstrukcją należy montować do 
podkonstrukcji stalowej zgodnie z rysunkami 
projektu konstrukcyjnego nr B.K-55, B.K-56. 

Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego, na 
elementy elewacji z siatki cięto-ciągnionej (w tym 
na podkonstrukcję) Wykonawca  ma obowiązek 
przedstawić projekty warsztatowe do 
zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. 

Niniejsza odpowiedź zastępuje odpowiedź 
udzieloną przez Zamawiającego w dniu 
03.02.2021 r. na pytanie nr 1 z zestawu nr 4 
(dokument o nazwie: Odpowiedzi na pytania 
Wykonawców – zestaw nr 4). 

2. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej 
o projekt konstrukcji stalowej pod siatki cięto-
ciągnione. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej. 

3. 
Prosimy o sprecyzowanie parametrów siatek cięto-
ciągnionych takich jak materiał, grubość, wymiar 
oczka, orientacyjna procentowa wartość prześwitu. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej. 

4. 
Prosimy o sprecyzowanie zastosowanej siatki cięto-
ciągnionej na elewacji. Prosimy o określenie 
parametrów dla siatki. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej. 

5. 

Prosimy o podanie paramentów jakie powinna 
spełniać  siatka cięto- ciągniona na elewacjach 
(wielkość oczek, grubość, wykończenie)? Czy 
siatka ma być mocowana do konstrukcji stalowej 
czy może jak widać to na wizualizacji do ściany ? 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej. 

 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 


