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System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilanania
Stosować tablicę  IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Wym: 1900x725x425
Zachować rezerwę 30 % wolnych pól w tablicy po zabudowaniu urządzeń
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BUDOWA CENTRUM SPORTOWEGO
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

UL. WITA STWOSZA 31/37, GDAŃSK
DZIAŁKA  NR  172/3, 172/4,  216,  227/3,  227/4,  227/6, obręb 13

328/1, OBRĘB 12, DZIELNICA OLIWA

UNIWERSYTET GDAŃSKI, UL. BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK

PROJEKT WYKONAWCZYELEKTRYCZNA

uprawnienia budowlane w specjalności
elektrycznej nr WKP/0132/PWOE/06
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